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ISTANBUL ISTANBUL SU VE KANALIZASYON iDARESI

\ fg YE KANALIZASYON _SU ARITMA DAIRESI BASKANLIGI
iSKi TEMIZ SU LABORATUVAR SUBE MUDURLU

i

AB-0136-T

230362

DENEY RAPORU 02:2:

3

KONUSU : UCRETLI ANALIZ TALEBI

TALEP EDENIN ADI : OYAKKENT L.ETAP SITE YONETIMI

TALEP EDENIN ADRESI BASAKSEI—HRHSTANBUL

NUMUNEYi ALAN : ALPAY TURAN (iSKi)

NUMUNE SAYISI ¢ 1 (Bir) Adet

RAPOR SAYFA SAYISI P2

Numune Num. Num. Num. Num. Numunenin Alindiy
No Alma Alma  Kabul Kabul Adres
Tarihi Saati Tarihi Saati
32301327 20.01.2023 10:21 20.01.2023 13:55 [STANBUL BASAKSEHIR BASAKSEHIR MAH ANAFARTALAR

CD 0001 DEPO SUYU

Onaylayan
03/02/2023
NIGARAYIT

TEMIZ SU L 1Y) UDURU

Bu deney raporunda yer alan sonuglar,sadece analizi yaptlan numunelere aittir.

Bu deney raporu laboratuvar yonetiminin yazili izni olmadan kismi veya bir biitiin olarak ¢ogaltilamaz ve yayinlanamaz.ticaret

ve reklam amach kullantlamaz,

Islak imzasiz deney raporlar: gegersizdir.

Bu deney raporunda (*) isaretli analizier akredite analizlerdir.

Numune alma iglemi laberatuvar perseneli tarafindan gergeklestivildiginde TS EN 1SO 5667-1,3,5,14 ve TS EN ISO 19458 standart: sartlan verine
getirilmektedir.

Bu deney raporunda (#) isaretli bilgiler misteri tarafindan saglanmgtir. Miisterinin verdidi bilgilerin sonuclarin gegeriiligini etkilevecek olmast
durumunda, analiz sonu¢larindaki sapmalardan laboratuvar sorumlu degildir.

Miisteri bu bilgilerden kaynaklanacak sonuglardan feragat eder.

Bu deney raporunda yer alan sonuglar miisteri tarafindan numunenin testim edildigi hali igin gegerlidir.

Numunenin miisteri tarafindan almmasi durumunda numune alma ve TS EN 1SO 5667-3 ve TS EN 1SO 19458'¢ gire muhafaza ve tagimadan
kaynaklanan sorumluluk miisteriye aittir.

Miisteri analiz sonucu igin uygunluk beyani ve karar kurah talep ettifinde 'Raporlama Prosediirii'ne gére uygulama yapihr.

Numunenin
Tanmm

UCRETL
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ISTANBUL AB-0136-T
SU VE KANALIZASYON :
" Fl l D A R E S l 230362
!SK 02-23

Suyta 212 ANALIZ SONUCLARI

Kavit No 32301327 | 32301327 Mesruat
’ Birim Sonug Ol¢iim Sonug Olgitm Sonug Olgiim CAnmaliz L Amaliz Metod o
Parametre Adi | Belirsizligi Belirsiztigi Belirsizligi | Bas.Tarihi | Bit/Farini | FEAS
MIKROBIYOLOJIK ANALIZ
*Toplam Koliform Bakteri ‘ ‘
p kob/100mbL [¢] 206012003 23012023 0TS ENISO 93081 il
*E.coli ‘ ; :
kob/1060ml. 0 2000172023 1 23012023 VIS EN IS0 9308-1 0
*Fekal Enterokok ‘ v !
kob/100mlL, 0 1204012023 23012023 TS BN ISO TRY9.D i

SORUMLU iMZALAR

ELIF BA (ﬂu i

MIKROKIYOLOJI LAB. SEFI

ACIKLAMALAR

ITAS : Insani Tiketim Amagl Sular Hakkinda Yénetmelik

TKED : Tiiketicilerce kabul edilebilir deger.

IHM-01:isletme i¢i Metot KL/AY.61 Rev:01 (Lovibond Kolorimetrik Metot/1HM-01)
[HM-02:[sletme i¢i Metot KL/AY.52 Rev:02 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu 1HM-02)
IHM-03:isletme Igi Metot KL/AY.51 Rev:03 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu / [HM-03)
IHM-04:isletme i¢i Metot KL/AY.50 Rev:02 (Sciex LC-MS/MS Cihaz Aplikasyonu / [HM-04)
IHM-05:islctme gi Mctot KL/AY.57 Rev:01 (Agilent GC-MS MS Cihaz Aplikasyonu / THM-03)
[HM-06:1sletme I¢i Metot KL/AY.59 Rev:01 (TS EN SO 11732 modifiye edilerck / 1HM-06)
THM-07:isletme igi Metot KL/AY.60 Rev:02 (TS EN 1SO 14403-2 modifive edilerek / [HM-07)

Numune alma islemi laboratuvar personeli tarafindan gergeklestirildifinde;serbest ve toplam klor parametreleri yerinde l¢iilmektedir.
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